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Об увеличении показателя

алюминия в питьевой воде

поверхностного водозабора

ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан (Татарстан), Патяшина Марина Александровна, рассмотрев план мероприятий по доведению качества питьевой воды поверхностного водозабора ФКП «Казанский  государственный казенный пороховой завод» и принимая во внимание явления природного характера, на основании  п.п. 2.6, 3.4.3 примечания 2 СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,  ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», разрешаю увеличение показателя алюминия до 0,5 мг/л в питьевой воде поверхностного водозабора ФКП «Казанский  государственный казенный пороховой завод» сроком до 01.08.2013г. при условии информирования потребителей, использующих питьевую воду указанного источника в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения,  о введении временных отклонений и сроках их действия, об отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды  в соответствии с требованиями п. 2.6.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

                                                                                                                   М.А.Патяшина
